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Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da 4gua da rede| 22 TRIMESTRE 2018
publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 de Abril a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Labotratério de Andlises: LRTM 30 de Junho
Minimo Agendadas | Realizadas
S \TROLO DE ROTINA  (CR1)

{Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 24 12 50%
Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 0 0 100% 24 12 50%
Desinfetante residual (“1§_/|-) --n 0,3 0,9 e - 24 12 50%

= CONTROLO DE ROTINA 2 (CR2)
io (pg/L Al 200 37 a7 0 100% 13 6 46%
|Am6nio (mg/L NH4) 0,50 <0,1 <0,1 0 100% 13 6 46%

[Nuamero de col6 a 22 92C (N/ml) Sem alteracdo anormal ND ND - 13 6 46%
N de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracao anormal ND ND - 13 6 46%
Condutividade (115/cm a 202€) 2500 140 190 0 100% 13 6 46%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 0 100% 13 6 46%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 13 6 46%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7 7,2 0 100% 13 6 46%

rManganés {pg/L Min) 50 <10 <10 0 100% 13 6 46%
Oxidabilidade (mg/L 02) 5 <1,9 <1,9 0 100% 13 6 46%
Cheiro a 252C (Factor de diluigéo) 3 <1 <1 0 100% 13 6 46%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 13 6 46%
Turvacao (NTU) 4 <0,5 0,5 0 100% 13 6 46%
[Nitratos? (mg/L Wa) 50 - =

_ TTcONTROLO DE INSPECGAO (CI)

|Ferro (ug/L Fe) 200 74 74 0 100% 2 1 50%
Initritos (me/L NO2) 0,5 <0,04 | <0,04 0 100% 2 1 50%

lnenzo(a)pireno (ue/t) 0,010 <0,006 <0,006 0 100% 2 1 50%
Célcio (mg/L Ca) - 7,5 75 2 1 50%
‘Chumbo (E_IL Pb) 25, <3 <3 0 100% 2 1 50%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 2 1 50%
Dureza total (mg/L CaC03) - 84 84 - - 2 1 50%

|Enterococas (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 2 1 50%
Magnésio (mg/L Mg) — 15,7 15,7 — 2 1 50%
Niquel (g/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 2 1 50%
Hidrocarbonetos Aromticos Policiclicos(HAP) (ug/L): 0,10 <0,020 | <0,020 0 100% 2 1 50%

Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0,010 | <0,010 = 2 1 50%
(k)i {ug/L) - <0,010 | <0,010 2 1 50%
Benza(ghi)perileno (ug/L) - <0,010 | <0,010 2 1 50%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,020 <0,020 o= 2 a 50%.
Trihal - total (ug/L): 100 <7 <7 0 100% 2 1 50%
Cloroférmio(pg/L) - <7 <7 2 1 50%
Bromoférmio(ug/L) == <7 <7 - 2 1 50%
B dicl {ug/L) — <7 <7 2 1 50%
leromoclnrometano(gg;/t‘) -n <7 <7 - - 2 1 50%

e CONSERVATIVO? (ALVT)

1,2~ dicloroetano? (ug/L) 3,0 ’ -

im6nio? (ug/L Sb) 5 -

Arsénio? (ug/L As) 10 -

|Benzeno? (ug/L) 1,0 == -e

{Boro? (me/L B} 1,0 s
Bromatos® (ug/L BrO;) 10 - e
|Cadmio? (ug/L Cd) 50 e
Ci {ug/LCN) 50
Cloretos? (mg/L Cl) 250 - -
Crémio® (ug/L Cr) 50 - -
Fluoretos? (mg/L F) 155 = e

| Merciirio? (ug/L He) 1

lénio? (pg/L Se) 10

sédio? (mg/L Na) 200
Sulfatos? (mg/L S04) 250 - na
Tetracl & Tricl 2 (ug/L): - - 0

Tetracl ug/L) - -
Tricloroeteno®{ug/L) e - S

NOTA 2: Parémetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGUAS DO VALE DO TEIO, S.A.). Valores nio fornecidos a esta entidade.

Informac&o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
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